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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4784/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BOHAMET-ARMATURA Spdtka z 0.0.

Ciele, ul. Koscielna 2
86-005 Biate Blota

stwierdza, ze wyréb:  Hydrant nadziemny DN 80 PN 16 typ C wg EN 14384:2005
Oznaczenie producenta HN3-L oraz HN3-L-PW

i z systemem monitoringu poboru wody

l produkowany przezz  BOHAMET-ARMATURA Spotka z 0.0.

Ciele, ul. Koscielna 2
86-005 Biate Btota

w zakiadzie BOHAMET-ARMATURA Spdtka z 0.0.
§ produkcyjnym: Ciele, ul. Koscieina 2
86-005 Biate Blota
speftnia wymagania: pkt. 3.21 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra  Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984,
z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6677/2023 z dnia 11.10.2022 r. oraz wniosek
o zmiane swiadectwa dopuszczenia nr 7395/2024 z dnia 05.02.2024 r.

3 2. Sprawozdanie z badan nr 1370/BU/23 z dnia 16.08.2023 r., sprawozdanie z badan nr 1211/8U/21 z dnia 21.01.2022 r.

' oraz sprawozdanie z badan nr 196/BU/24 z dnia 26.04.2024 r. wykonanych w Zespole Laboratoriow Urzgdzen
i Srodkow Gasniczych BU CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badan nr 6021/85/12 z dnia 12.09.2012 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriéw Technicznego Wyposazenia Strazy Pozarnej i Technicznych Zabezpieczen Przeciwpozarowych
BS.

3. Certyfikat nr 1438-CPR-0286 z dnia 27.05.2024 r. wydany przez CNBOP-PIB,  jednostke notyfikowana
nr 1438,

4 Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4784/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres waznosci swiadectwa: od 27.05.2024 .11.2027 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

n
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(,‘{'\J?J{-’VLE
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

lozefow, dnia: 27 maja 2024 r.

Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 4784/2022 z dnia 05.09.2023 r.
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CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4784/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Hydrant nadziemny DN 80 PN 16 typ € wg EN 14384:2005
Oznaczenie producenta HN3-L oraz HN3-L-PW z systemem monitoringu poboru wody

el

:

NBOP-PIB

. Materiat gfowicy:

| - zeliwo EN-GJS-500-7 lub EN-GJL 250

| Materiat kolumny:

- stal P235TR1, stal nierdzewna 1.4301, stal ocynkowana P235TR1,

Materiat komory
Zaworowej:

| zeliwomn EN-GJS-420-10
- zeliwo EN-GJS-500-7 lub EN-GJL 250

Nasady boczne:

-2x75

Srednica nominalna:

| -80 mm

il Giebokosc zabudowy:

- 1250, 1500, 1800 mm

5 Cisnienie nominalne:

-1,6 MPa

H WARUNKI DODATKOWE | UWAGIH:

: Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002;
zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553,z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyréb powinien by¢ oznakowany
znakiem jednostki dopuszczajace] i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

((‘g { )JJL'k. I(}

st. bryg. dr inz. Pawef Janik

Jozefow, dnia: 27 maja 2024 r,

Zastepuje swiadectwe dopuszczenia nr 4784/2022 z dnia 05.09.2023 r.
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